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TEMAS A TRATAR



The developmentof citieshas been by 
affectedby diseasefor centuries, so what
legacywill Covid-19 leaveon urbanlife? .-
The Guardian



ά[ƻǎaerosolesinfecciosospuedenpropagarseen losedificiospor víasqueincluyenel
sistemade distribucióndeaire y los flujos de aire entre zonas.έ
ά{Ŝhan identificadovariasestrategiasefectivasparacontrolar la transmisión,incluyendola
optimizaciónde los patronesde flujos de aire, flujos direccionalesde aire, presurizaciónde
zonas, ventilaciónpor dilución, sistemasde purificaciónde aire en espacios,ventilaciónpor
extracción general,ventilación personalizada, ventilación por extracción localizadaen la
fuente, sistemacentral de filtración, radiaciónUVGIy control de la temperatura interior y
de la humedadrelativa.έ
ά[ŀgestióndel aire interior para controlar la distribución de aerosolesinfecciososes una
intervención efectiva que aporta otra estrategia a los tratamientos médicos y a las
intervencionesdel comportamientoen la prevenciónde enfermedades.έ

Documento de Posicionamiento de ASHRAE sobre Aerosoles Infecciosos 11



QUE PREGUNTAS PODEMOS HACERNOS ACERCA DEL IMPACTO DEL COVID 19

Ç ¿CONOCEMOS EL ESTADO DE NUESTRO ACTIVO?

Ç ¿CONOCEMOS LAS PRESTACIONES DEL HVAC QUE TENEMOS EN 

NUESTRO EDIFICIO?

Ç ¿TENEMOS CAPACIDAD EN NUETRO SISTEMA PARA INCREMENTAR EL 

VOLUMEN DE AIRE EXTERIOR?

Ç ¿COMO VAMOS A OPERAR NUESTRO SISTEMA DE TRANSPORTE 

VERTICAL?

Ç ¿COMO MEJORAMOS LA RESILIENCIA DE NUESTRO EDIFICIO?

Ç ¿ESTABLECIMOS UNAS PRESTACIONES EN LOS REQUERIMIENTOS DE 

DISEÑO?

Ç ¿Y LAS DOCUMENTAMOS?

Ç ¿TENEMOS UNA ANÁLISIS DE RIESGOS FIABLE?

Ç ¿COMO DE EFECTIVO SON NUESTRO SISTEMA DE FILTRADO?

Åé..
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https://spain-ashrae.org/wp-content/uploads/pd-on-infectious-aerosols-spanish-updated.pdf

https://spain-ashrae.org/wp-content/uploads/pd-on-infectious-aerosols-spanish-updated.pdf


QUE RIESGOS TENEMOS EN NUESTROS EDIFICIOS DESDE EL

PUNTO DE VISTA DEé

ÅCOSTES

ÅPRESTACIONES

ÅREGLAMENTOS

ÅSEGUROS

ÅSEGURIDAD 

1.-Introducción

RECORDEMOS UN EDIFICIO INDUSTRIAL



LA MAYOR RENOVACIÓN EN 61 AÑOS





MODELO TRADICIONAL







MODELO PRESTACIONAL



Casa eficiente frente a casa norma.

Esta termografía compara un edificio tradicional (izquierda) con una Casa pasiva estándar en Alemania (derecha)



Gestión de la Condición

Best Practice for the condition survey of building services installations

CON ESTE MODELO NO SE ANALIZAN, UNICAMENTE, LOS 

COMPONENTES, SE ANALIZA LA RESPUESTA DEL EDIFICIO COMO 

SISTEMA



Y LA EXPLOTACIÓN



EL FILTRADO



FACTORES DE MANTENIBILIDAD

1. ACESIBILIDAD ïEs crítico el considerar los accesos a las salas técnicas, 

los equipos y los componentes.

2. VISIBILIDAD ï¿Es visible el componente desde el suelo? ¿Puedo leer los 

datos de la placa del equipo? ¿Tengo  efectos de sombra? 

3. SIMPLICIDAD ïLo complejo es mas costoso y mas difícil de  mantener 

4. INTERCAMBIABILIDAD ïEn caso de emergencias se puede canibalizar 

componentes menos críticos para mantener la disponibilidad. 

5. ESTANDARIZACIÓN ïMenos fabricantes y modelos minimizan los 

repuestos, la formación y de herramientas especiales. 

6. FACILIDAD DE MONITORIZACIÓN Y PRUEBAS.- ¿Donde se localizan los 

puntos de medida? ¿Que calibres se necesitan? ¿Que medidores se 

necesitan? 

7. FACTORES HUMANOS .- ¿Que partes se pueden subir por ascensor? 

¿Tenemos medios para remover los equipos o componentes? 

8. CRITERIOS DE SEGURIDAD.-Siempre son de suma importancia



FACTORES DE SOPORTABILIDAD (*)

1. DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS ïMinimiza el tiempo de reparación, ¿los 

repuestos se pueden conseguir en la localidad donde está el edificio o bien 

se pueden conseguir por vía Internet? ¿Cual es el tiempo  de obtención un 

día una semana etc.?. En caso de repuestos antiguos es necesario 

considerar los tiempos de suministro o incluso de fabricación local.

2. CAPACIDAD DE REPARACIÓN.- Minimiza: tiempo de reparación, costes ¿los 

repuestos se pueden conseguir en la localidad donde está el edificio o bien 

se pueden conseguir por vía Internet? ¿Cual es el tiempo  de obtención un 

día una semana etc.?. En caso de repuestos antiguos es necesario 

considerar los tiempos de suministro o incluso de fabricación local.

3. FORMACIÓN Y CAPACIDADES.-Es necesario asegurar la disponibilidad de 

educación y formación 

(*) Soportabilidad se refiere a  las características inherentes a las características del diseño  e instalación que permite un 

mantenimiento eficaz y eficiente y que se soporta a lo largo del ciclo de vida, su objetivo no solo va en la dirección de la 

incorporación de características de fiabilidad y mantenibilidad  en el diseño de los elementos principales, va también en la 

dirección de la infraestructura soporte  que es responsable de las demandas de los elementos principales







3. Atributos de Eficiencia y sostenibilidad (en Edificios)


